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Lakéépiilet alternativ rendszereinek vizsgalata
29204/24-29 hrsz-u telkeken 2 lakasos tarsashazak (azonos elrendezésben)

. Altaldnos vizsgalat

A megvaldsithatdsagi elemzés célja az alternativ energiaellatas alkalmazdsanak elémozditasa mindazon
esetekben, amikor annak miiszaki, kornyezeti és gazdasagossagi feltételei adottak.

Az alternativ energiaellatas korében a kdvetkez6 megoldasokat vizsgaltuk:
- megUjuld energiaforrasokat haszndlé decentralizalt rendszerek;

- kapcsolt hé- és villamosenergia-termelés;

- tdmb- és tavfiités/h(ités;

- hészivattyu.

Vizsgalatainkat energetikai szamitdssal tdmasztottuk ald, melyeknek eredményeit e tanulmanyhoz
felhasznaltuk - az eredményeket a tanulmany végén talalhaté tablazatban foglaltuk dssze.

Il. A miszaki-kornyezeti feltételek vizsgalatanak kére

1. Napsugarzas energidjanak hasznositasa

Az éplilet rendelkezik energiagy(jté berendezések elhelyezésére alkalmas, elegendd terilet(, tajolasu
délésszogl hatarold feliilettel. Mindazonaltal esztétikai szempontokat nem vettiink figyelembe.
Részletezés:

(1) esetben a szolaris rendszer (kollektor) haszndlati melegviz-ellatasra szolgal, annak kiegészit6 héellatasa

foldgaz energiahordozéval biztosithatd (aranyok: 80%-20%) F(itésre alacsony hém. gazkazan.
(2) esetben a szolaris rendszer (napelem) elektromosenergia-ellatasra szolgdl, és nem szigetlizemben

mkodik, a haldzatra vald csatlakozas feltételei adottak. HMV elGallitasa villanybojlerrel. Flitésre alacsony
hém. gazkazdan.

2. Biomassza alapu rendszerek:

A biomassza alapu alternativ energiaellatas kapcsan a tlizel6anyag szallitasi tavolsaga max. 5 km, a
szlikséges teljesitményl hétermeld (pl. pelletkazan) berendezés beszerezhetd. Beszerzés szempontjabdl a
minél nagyobb foku automatizmus fontos kritérium. Az épiilet jelenlegi alaprajzi kialakitdsa nem tartalmaz
egy nagyobb alarendelt helyiséget — raktart v. gépészeti helyiséget -, ahol elhelyezhet6 lenne nagyobb
mennyiség(i biomassza tlizelGanyag, ezért ezt a megoldast a tovabbiakban nem elemeztiik.

3. Kapcsolt hé- és villamosenergia-termelés:
Nem elérheté ilyen jellegl rendszer a tertleten.

4. A tdmb- és tavfiitést/hlitést:
Nem elérheté6 ilyen jellegl rendszer a tertleten.

5. A hészivattyus energiaellatas:
LevegG-viz h@szivattyus rendszer f(itési célra és melegviz el6allitasa indirekt taroldban (3)
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6. Célszerliség:

Az alternativ energiaellatdst mlszaki-kornyezeti szempontbdl célszerlinek minésitem, mivel a vizsgalt
alternativ energiaellatasi megoldas(ok) alkalmazasa esetén az épiilet fajlagos primerenergia-igénye kisebb,
mint az ugyanazon geometridju és azonos hatarolo- és nyildszard szerkezetekkel, valamint a 7. pont alatti
éplletgépészeti rendszerekkel kialakitott épllet fajlagos primerenergia-igénye. Lasd. 6sszefoglald
tablazatok

7. A viszonyitdsi alapot a kévetkez6k szerint meghatarozott épiilet és épiiletgépészeti rendszer egyiittese
képezi:

A fajlagos h6veszteség-tényez§ értéke a vizsgalt épiilet feltlet/térfogat viszonya flggvényében az 1.
mellékletben megadott kovetelményérték:

- az éghajlati adatok a 3. mellékletben megadottaknak felelnek meg,

- a légcsereszam az épllet hasznalati mddjanak (hasznaldk szama, tevékenysége, technoldgia stb.) alapjan a
szakma szabalyai szerint szamitott sziikséges érték,

- a bels6 hé6terhelés az épllet hasznalati médjanak (haszndldk szama, tevékenysége, technoldgia stb.)
alapjan a vonatkozd szabvanyok, jogszabalyok és a szakma szabalyai szerint szamitott érték,

alapjan a szakma szabdlyai szerint szamitott szlikséges érték — laké jellegnél nem relevans!

- a hasznalati melegviz-ellatas nettd energiaigénye az épiilet hasznalati médjanak (hasznaldk szama,
tevékenysége stb.) alapjan a szakma szabalyai szerint szamitott sziikséges érték, és ezen igények
kielégitésére az aldbbiakban leirt épliletgépészeti rendszer szolgal:

- a flitési rendszer hétermeldjének helye (flitott téren belil) a tényleges allapottal megegyezben
adottsagként veendd,

- a feltételezett energiahordozé féldgaz,

- a feltételezett h6termeld alacsony hémeérsékletl kazan,

- a feltételezett szabalyozas termosztatikus szelep 2K aranyossagi savval,

- a flitési rendszerben tarold nincs,

- a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyez6 (az elosztd vezeték flitott téren belll vagy kiviil vald
vezetése),

- a vezetékek héveszteségének szamitasakor a 70/55 °C héfoklépcs6hoz tartozd vezeték veszteségét kell
alapul venni,

- a szivattyu fordulatszam-szabalyozasu,

- a melegviz-ellatds h6termelGje foldgaztiizelésli alacsony hémérsékletl kazan,

- a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyez6,

- 500 m2 hasznos alapteriilet felett cirkuldciés rendszer van —itt nyilvanvaléan nem,

- a tarold helye adottsag (flitott téren beliil vagy kivil),

- a tarold indirekt fitésd,

- a gépi szellGzéssel befujt levegé hGmérséklete a helyiséghGmeérséklettel egyezs, a léghevit6t az alacsony
hémérsékletd, foldgaztizelésl kazanrdl taplaljdk — azonban itt nem készil

- a légcsatorna hészigetelése 20 mm vastag,

- a gépi h(ités energiaigényének szamitdsat a 2. melléklet szerint kell elvégezni.

Fentiek figyelembevételével készitett szamitds alapjan a primer energiaigény: 19,03 MWh/a

lll. Gazdasagossagi vizsgalat
7. melléklet szerinti viszonyitdsi alapul szolgald rendszerrel hasonlitjuk 6ssze az alternativakat
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Osszefoglalé tablazat-Megvalésithatdsagi elemzés eredményeinek dokumentalasa:

29204/24-29 hrsz-u telkeken 2 lakdsos tarsashazak (azonos

Az éplilet azonositd adatai elrendezésben)
A tervezd azonositd adatai PH Navitas Kft.

1. Viszonyitasi alaprendszer + tetére
integralt napkollektor (1)

Hatarolé felliletek (m2,
1|tdjolas, dblés) 80m?2 Dny 30fok
A hatarolé fellletek

energiagy(jté elemek
2|elhelyezésére alkalmasak I

3[Benapozas akadalytalan I

4|Ha 2. és 3. |, akkor

HMV és/vagy flitési
5|energiaigény lefedési ardnya |80%
Ha 5, kisebb, mint 100%, a
kiegészitG ellatas

6|energiahordozdja foldgaz

7|Primerenergia-igény 13,27 MWh/a

Szoldris hités villamos
8|segédenergia igénye n.r.

Fotovoltikus rendszer
9(szigetlizemben n.r.

Fotovoltaikus rendszer
10{haldzatra kothetd n.r.

Villamosenergia-igény
11|lefedési aranya n.r.

Villamos fogyasztok
12|primerenergia-igénye n.r. MWh/a
Szoldris rendszer miiszaki-
kornyezeti szempontbdl

13|alkalmazhatd I
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2. Viszonyitasi alaprendszer, de hmv

eléallitas villanybojlerben, +tetdre int.
napelem (2)

Epilet alternativ rendszereinek vizsgalata

Hatarolo feliletek (m2,
tdjolas, délés)

=

80m2

Dny

30fok

A hatarolé fellletek
energiagy(jté elemek
2|elhelyezésére alkalmasak

3[Benapozas akadalytalan

4|Ha 2. és 3. |, akkor

HMV és/vagy flitési
5|energiaigény lefedési aranya

100%

Ha 5, kisebb, mint 100%, a
kiegészits ellatas
6|energiahordozdja

n.r.

7|Primerenergia-igény

10,96

MWh/a

Szolaris h(ités villamos
8|segédenergia igénye

n.r.

Fotovoltikus rendszer
9|szigetiizemben

Fotovoltaikus rendszer
10|haldzatra kothetd

Villamosenergia-igény
11|lefedési aranya

100%

Villamos fogyasztok
12|primerenergia-igénye

6,05

MWh/a

Szolaris rendszer muszaki-
kornyezeti szempontbdl
13|alkalmazhato

3. A biomassza alapu alternativ
energiaellatas miszaki-kérnyezeti
feltételei

4. A kapcsolt hé- és villamosenergia-
termelés miiszaki-kérnyezeti feltételei

5 A té6mb- és tavfiités/hiités miiszaki-
kornyezeti feltételei

6. A hészivattyus (3) energiaellatas

n.r.

n.r.

n.r.
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Lehetséges forrasoldal flitési
lizemmoadra

leveg-viz

Geoldgiai adatok (hivatkozott
dokumentacié azonositdja)

n.r.

Lefedési arany

100%

Ha 2, kisebb, mint 100%, a
kiegészits ellatas
energiahordozdja

n.r.

Primerenergia-igény

10,56

MWh/a

Hdszivattyus energiaellatas
m{(iszaki-kornyezeti
szempontbdl alkalmazhato

n.r.

Primerenergia-igények 6sszehasonlitasa
(amennyiben van miiszaki-kornyezeti
szempontbdl alkalmazhaté alternativ
energiaellatasi valtozat)

MWh/a

Primerenergia-igény
alternativ energiaellatas
esetén

1. Viszonyitdsi alaprendszer +

tet8re integralt napkollektor

(1)

13,27

2. Viszonyitasi alaprendszer,
de hmv elgallitas
villanybojlerben, +tetére int.

napelem (2)

10,96

6. A hészivattyus (3)
energiaellatas

10,56

Primerenergia-igény a Il.7.
pontjanak megfelel6 vagy a
tervezett épiletgépészeti
rendszerrel

19,03

Gazdasagossagi vizsgalat

(amennyiben az alternativ energiaellatas primerenergia-igénye a kisebb)

[

w N

1. Viszonyitdsi alaprendszer + tetére integralt napkollektor (1)

Az alternativ energiaellatas
beruhazasi koltségei a fébb
tételek megadasaval

0sszesen 5830000
All.7. pontjanak megfelelo

vagy a tervezett

éplletgépészeti rendszer

beruhazasi koltségei 4830000
1. és 2. kilonbsége 1000000




2021.12.15

Az alternativ energiaellatas és
a 2. szerinti rendszer
Uzemeltetési koltségeinek
kiilonbsége

51663,56

Megtérulési id6

19,35600257

Alternativ energiaellatas
gazdasagossagi szempontbol
célszerd

N

2. Viszonyitasi alaprendszer, d
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e hmv el@allitds villanybojlerben, +tetdre int. napelem (2)

Az alternativ energiaellatas
beruhazasi koltségei a fébb
tételek megadasaval
0sszesen

7030000

A 1l.7. pontjanak megfelel6
vagy a tervezett
éplletgépészeti rendszer
beruhazasi koltségei

4830000

1. és 2. kuldnbsége

2200000

Az alternativ energiaellatas és
a 2. szerinti rendszer
Uzemeltetési koltségeinek
kiilonbsége

74023,66

5[Megtérilési idé

29,72022729

Alternativ energiaellatas
gazdasagossagi szempontbol
célszerd

N

6. A h@szivattyus (3) energiael

[atas

Az alternativ energiaellatds
beruhazasi koltségei a fébb
tételek megadasaval
0sszesen

10178000

A ll.7. pontjanak megfelel6
vagy a tervezett
éplletgépészeti rendszer
beruhazasi koltségei

4830000

1. és 2. kilonbsége

5348000

Az alternativ energiaellatds és
a 2. szerinti rendszer
Uzemeltetési koltségeinek
kiilonbsége

61971,49

Megtérulési idé

86,29774756

Alternativ energiaellatas
gazdasagossagi szempontbol
célszerd
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Osszegzés:

Fentiek alapjan kijelenthetd, hogy gazdasagossagi szempontbdl jelenleg egyik megujuld

energiaellatasi koncepcidé sem téril meg. @M '%/\ /

Tatabanya, 2021.12.09 ;
Ambrus Balazs

okleveles epitészmerndk
E/11-0296



