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Aramkori jeldld DO 1 2 3 4 5
Betdplalds Tulfesziiltségvédelem ] omo,co..:om ) Vilagitas Csatlakozo aljzat Csatlakozo aljzat Csatlakozo aljzat Tizhely
Megnevezés fogyasztasmérstdl II. (B+C) aramvéddkapcsold Etkez6, nappali, teraszl  Konyha(pult) Konyha(pult)
Beépitett teljesitmény (kW) 14 0,6 1,2 15 15 7.5
Megszakitd / Kismegszakité iC60N, 1p, 10A-B iC6ON, 1p, 16A-C iC60N, 1p, 16A-C iC60N, 1p, 16A-C iC60N, 3*1p, 16A-C
Kapcsold / Magneskapcsold
Kabel, vezeték tipusa, keresztmetszete (mmz2) NYM-J 510 NYM-J 3*1,5 NYM-J 3*2,5 NYM-J 3*2,5 NYM-J 3*2,5 NYM-J 5*2,5
Egyéb készlilék Dehnventil TNS255,4p ID/Fl 4p,25A,30mA
Tervezé: Tobias Attila Tervezé: Tobias Attila Megrendelé: Terv megnevezése: Munkaszam:
2800 Tatabanya, Jokai M. u. 103. V-T-11-0384 Bibic-Terv Projekt Kft Kétlakasos Am:..wmwjm_N.m@v\wNm_.D bejelentése -
S 1072 Budavest. Akécfa u. 7.1 1221 Budapest, Mako L. u. hrsz: 229204/24 Rajzszam: | Lapszam:
dum: 5554 12 udapest, Akacia u. 7. fl.em EV lakaselosztd Ev 1/3
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Aramkori jeldl6 6 7 8 9 10
Csatlakozé aljzat Csatlakozé aljzat Csatlakozé aljzat Tartalék Csatlakozé aljzat
Megnevezés Furdészoba 1 Szoba 1-3 Fiirdészoba 1 Mosdgép,szaritogép
15 1,0 15 3,6

Beépitett teljesitmény (kW)

Megszakité / Kismegszakitod

iC6ON, 1p, 16A-C

iC6ON, 1p, 16A-C | iC60N, 1p, 16A-C iC60N, 1p, 16A-C iC60N, 1p, 16A-C

Kapcsolé / Magneskapcsold

Kabel, vezeték tipusa, keresztmetszete (mm2) NYM-J 3*2,5 NYM-J 3*2,5 NYM-J 3*2,5 NYM-J 3*2,5
Egyéb készllék
Tervezé: TObias Attila Tervezé: Tobias Attila Megrendeld: Terv megnevezése: Munkaszam:
. . V-T-11-0384 Bibic-Terv Projekt Kft Keétlakasos tarsashaz egyszert bejelentése
2800 Tatabanya, Jokai M. u. 103. Ve 1221 Budapest, Maké L. u. hrsz: 229204/24 Rajzszam: | Lapszam:
Datum: 2021.12 1072 Budapest, Akacfa u. 7. Il.em EV lakaselos=td EvV /3
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Aramkori jelold FO F1
Vezérelt halozat Bojler
Megnevezés
Beépitett teljesitmény (kW) 37 1,8
Megszakitd / Kismegszakitoé iC6ON, 1p, 16A-C
Kapcsold / Magneskapcsold
Kabel, vezeték tipusa, keresztmetszete (mm2) NYM-J 3*10 NYM-J 3*2,5
Egyéb készlilék
Tervezd: Tobias Attila Tervezé: Tobias Attila Megrendeld: Terv megnevezése: Munkaszam:
. s V-T-11-0384 Bibic-Terv Projekt Kft Keétlakasos tarsashaz egyszeri bejelentése
2800 Tatabanya, Jokai M. u. 103. ) i 1221 Budapest, Mako L. u. hrsz: 229204/24 Rajzszam: Lapszam:
Datum: 1072 Budapest, Akacfa u. 7. Il.em . .
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