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Aramkori jeldlé DO 1 2 3 4 5
Betaplalas | Tdlfesziliségvédelem| — Csoporfos Vilagitas Csatlakozé alizat | Csatlakozé aljzat Csatlakozo aljzat Tiizhely
Megnevezés fogyasztasmérétél Il. (B+C) aramveéddkapcsold Etkezd, nappali, teraszl  Konyha(pult) Konyha(pult)
Beépitett teljesitmény (kW) 14 0,6 1,2 1,5 15 7.5
Megszakitd / Kismegszakitod iC60N, 1p, 10A-B iC60N, 1p, 16A-C iC60N, 1p, 16A-C iC60N, 1p, 16A-C iC60N, 3*1p, 16A-C
Kapcsolé / Magneskapcsold
Kabel, vezeték tipusa, keresztmetszete (mm2) NYM-J 510 NYM-J 3*1,5 NYM-J 3*2,5 NYM-J 3*2,5 NYM-J 3*2,5 NYM-J 5*2,5
Egyéb készllék Dehnventil TNS255,4p ID/Fl 4p,25A,30mA
Tervezé: T oObias Attila Tervezé: Tobias Attila Megrendel6: Terv megnevezése: Munkaszam:
2800 Tatabanya, Jokai M. u. 103. V-T-11-0384 Bibic-Terv Projekt Kft Kétlakasos Amwwmwjm‘N.m©<wN®1Q bejelentése -
o 1072 Bud AKACE 7 1221 Budapest, Maké L. u. hrsz: 229204/25 Rajzszam: Lapszam:
Datum: 2021.12 0 udapest, Akacfa u. 7. ll.em EV lakaselos=td Ev 1/3
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Aramkori jeldld 6 7 8 9 10
Csatlakozé aljzat Csatlakoz6 aljzat Csatlakozo aljzat Tartalék Csatlakozo aljzat
Megnevezés Furd6szoba 1 Szoba 1-3 Fiirdészoba 1 Mosogép,szaritogép
Beépitett teljesitmény (kW) 15 1.0 15 36
Megszakité / Kismegszakitd iC60N, 1p, 16A-C iC60N, 1p, 16A-C | iCBON, 1p, 16A-C iC60N, 1p, 16A-C iC60N, 1p, 16A-C
Kapcsolé / Magneskapcsold
Kabel, vezeték tipusa, keresztmetszete (mm2) NYM-J 3*2,5 NYM-J 3*2,5 NYM-J 3*2,5 NYM-J 3*2,5
Egyéb készlilék
Tervezs: Tobias Attila Tervezd: Tobias Attila Megrendelé: Terv megnevezése: Munkaszam:
. . V-T-11-0384 Bibic-Terv Projekt Kft Kétlakasos tarsashaz egyszeri bejelentése
— 2800 Tatabénya, Jokai M. u. 103. ) ) 1221 Budapest, Maké L. u. hrsz: 229204/25 Rajzszam: | Lapszam:
Datum: 2021.12 1072 Budapest, Akacfa u. 7. Il.em EV lakaselos=td Ev >/3
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Aramkéri jelbls FO F1
Vezérelt halézat Bojler
Megnevezés
Beépitett teljesitmény (kW) 3,7 1,8
Megszakité / Kismegszakitd iC60N, 1p, 16A-C
Kapcsolé / Magneskapcsold
Kabel, vezeték tipusa, keresztmetszete (mm2) NYM-J 3*10 NYM-J 3*2,5
Egyéb késziilék
Tervezd: T OSbias Attila Tervezé: Tobias Attila Megrendelé: Terv megnevezése: Munkaszam:
. . V-T-11-0384 Bibic-Terv Projekt Kft Kétlakasos tarsashaz egyszerid bejelentése
] 2800 Tatabanya, Jokai M. u. 103. >_x. - 1221 Budapest, Maké L. u. hrsz: 229204/25 Rajzszam: Lapszam:
Datum:  5021.12 1072 Budapest, Akdcfa u. 7. Il.em EV lakaseloszto Ev 3/3




